Systemy zdalnego sterowania
energetykg trakcyjna i nietrakcyjng
wykorzystujace transmisje
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BEZPRZEWODOWA
TRANSMISJA DANYCH
GPRS
POMIEDZY PUNKTEM NADZORU,
ALOKALNYM URZADZENIEM
STERUJACYM
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ZLACZE KABLOWE,
lub STACJA TRAFO

Zdalne sterowanie

(Kable miedziane,
$wiatlowsd, lub
transmisja
bezprzewodowa)

PUNKT NADZORU LOKALNE URZADZENIE STERUJACE
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Punkt nadzoru f Nastawnia Stacja transformatorowa

Centralna Dyspozytornia,
Dyspozytornia Rejonowa,
lub podstacja trakcyjna

SZAFA OBIEKTOWA
KSO-CZAT

Rozdzielnica 15 kV/

Otwieranie,
zamykanie

SZAFA OBIEKTOWA
SEN-CZAT
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PRZEWOD
TELEINFORMATYCZNY,
1ub TRANSHISJA BEZPRZEWODOWA
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ups ol
Rozcziehia 2y, 50Hz
ZASILAGZ
apiccia guaranovanegn patera (zasianie 2
potrzeb
V%S Amuaioroe, ‘wiasnych stacj)
JI{ 230V, 50 Hz

MELDUNKI j

Nisia
WeLoUNKi:
Srsk zasiana

230VAC

Kabel RS 232

Opcja -sterowanie szafg obiektowg systemu SEN-
CZAT moze odbywac si¢ za posrednictwem istniejacej
w poblizu szafy KSO-CZAT, albo bezposrednio z punktu
nadzoru (z wykorzystaniem kabli miedzianych, taczy
Swiattowodowych, lub transmisji bezprzewodowej).

250V, 50H2

L Zasianie
L 2rozdzienicy
W Nastai

Schemat blokowy sterowania energetykg nietrakcyjng w systemie SEN-CZAT
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